QUADRO RESUMO DE ANALISES ZONA DE ABASTECIMENTO 3

-

Bactérias coliformes

01/10/2025 até 31/12/2025

CONTROLO DE ROTINA 1

Parametros de maior frequéncia, dizem respeito a microbiologia basica e desinfetante residual

N° analises /trimestre Resultados** Conformidade

UFC/100mL

IM_

100,0%

%
100,0%

11

E. coli

UFC/100mL

1‘I 11

100,0%

100,0%

11

Cloro residual livre

mg/L Cl

11 11

CONTROLO DE ROTINA 2

100,0%

100,0%

Sdo de frequéncia intermédia, agrupam os parametros com maior probabilidade de sofrer alterac¢des significativas num espago de tempo reduzido

11

N° anélises /trimestre Resultados** Conformidade
Parametros Unidades ..
W_M“

Numero de coldnias a 22°C UFC/mL 4 100,0% <1(LQ) < 1(LQ) 100,0% 4
Condutividade uS/cm 2500 4 4 100,0% 571 594 100,0% 4
Cor mg/L Pt/Co 20 4 4 100,0% <2,0(LQ) 2,1 100,0% 4
pH unidades de pH >=65e<=9 4 4 100,0% 7,0 7,8 100,0% 4
Cheiro Fator de diluicdo 3 4 4 100,0% <1,0(LQ) <1,0(LQ) 100,0% 4
Sabor Fator de diluicio 3 4 4 100,0% <1,0(LQ) <1,0(LQ) 100,0% 4
Turvacdo UNT 4 4 4 100,0% <0,3(LQ) <0,3(LQ) 100,0% 4
Enterococos UFC/100 mL 0 4 4 100,0% 0 0 100,0% 4

* VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto) | ** LQ - Limite de Quantificagao




