QUADRO RESUMO DE ANALISES ZONA DE ABASTECIMENTO 4
01/01/2026 até 31/03/2026

CONTROLO DE ROTINA 1
Parametros de maior frequéncia, dizem respeito a microbiologia basica e desinfetante residual

N° analises /trimestre Resultados** Conformidade
gnidades | Minimo | Maximo | % | N

Parametros

alizado %
Bactérias coliformes UFC/100 mL 42 42 100,0% 0 0 100,0% 42
E. coli UFC/100 mL O 42 42 100,0% 0 0 100,0% 42
Cloro residual livre mg/L Cl 42 42 100,0% 0,21 0,51 100,0% 42

CONTROLO DE ROTINA 2
Sao de frequéncia intermédia, agrupam os parametros com maior probabilidade de sofrer alteracdes significativas num espaco de tempo reduzido

" NP° andlises /trimestre Resultados** Conformidade
Feremenes Jnicades __Previsto | _Realizado | N

% | Minimo | Maximo____ %

Numero de coldnias a 22°C UFC/mL 18 18 100,0% <1(LQ) >300 100,0% 18
Condutividade uS/cm 2500 18 18 100,0% 435 544 100,0% 18
Cor mg/L Pt/Co 20 18 18 100,0% <2,0(LQ) 2,9 100,0% 18
pH unidades de pH >=6,5 e <=9 18 18 100,0% 6,8 8,0 100,0% 18
Cheiro Fator de diluicdo 3 18 18 100,0% <1,0(LQ) <1,0(LQ) 100,0% 18
Sabor Fator de diluicdo 3 18 18 100,0% <1,0 (LQ) <1,0(LQ) 100,0% 18
Turvacio UNT 4 18 18 100,0% <0,3(LQ) <0,3 (LQ) 100,0% 18
Enterococos UFC/100 mL 0 18 18 100,0% 0 0 100,0% 18

CONTROLO DE INSPECAO

Sdo os de menor frequéncia, incluem todos os restantes parametros de ensaio definidos na legislagdo
e que em circunstancias normais sé se alteram em longos periodos de tempo

N° analises /trimestre Resultados** Conformidade
Unidades

Parametros
__Previsto | _Realizado | __ % ___Minimo_| _Maximo | % | _N°__|

Aluminio ug/L Al 200 100.0% <50(LQ) <50(LQ) 100,0% 1
Aménio mg/L NH4 1 1 100,0% 0,05 0,05 100.0% 1
Clostridium perfringens UFC/100 mL O 1 1 100,0% 0 0 100,0%. 1
Ferro ug/lL Fe 200 1 1 100.0% <50(LQ) <50(LQ) 100.0% 1
Mangané pg/L Mn 50 1 1 100.0% <15(LQ) <15(LQ) 100.0% 1
Nitrato mg/L NO3 50 1 1 100.0% 29.0 29.0 100.0% 1
Nitritos. mg/L NO2 0.5 1 1 100.0% <0,02 (LQ) <0,02 (LQ) 100.0% 1
Antiménio ug/L Sb 10 1 1 100,0% <1,5(LQ) <1,5(LQ) 100.0% 1
rsénio pg/L A 10 1 1 100.0% <3.0(LQ) <3,0(LQ) 100.0% 1
Benzeno pg/L 1 1 1 100.0% <0,3(LQ) <03(Q) 100.0% 1
Benzo(a)pireno ug/L 0,01 1 1 100,0% <0,003 (LQ) <0,003 (LQ) 100,0% 1
Boro mg/L B 1.5 1 1 100,0% <0,15(LQ) <0,15(LQ) 100.0% 1
Bromato ug/L BrO3 10 1 1 100,0% <3(LQ) <3(LQ) 100.0% 1
Cadmio ug/L Cd 5 1 1 100.0% <1.0(LQ) <1,0(LQ) 100.0% 1
Célcio mg/l Ca 1 1 100,0% 275 275 100,0% 1
Chumbo ug/L Pb 10 1 1 100.0% <3.0(LQ) <3,0(LQ) 100,0% 1
Cianetos pg/L CN 50 1 1 100,0% <15(LQ) <15(LQ) 100.0% 1
Cobre mg/L 2 1 1 100,0% 0,025 0,025 100.0% 1
Crémio ug/L Cr 50 1 1 100.0% <15(LQ) <15(LQ) 100.0% 1
1.2-dicloroetano pg/L 3 1 1 100.0% <0,3(LQ) <0,3(LQ) 100.0% 1
Dureza Total mg/L CaCO3 1 1 100.0% 120 120 100.0% 1
Fluoretos mg/LF 1.5 1 1 100,0% <0,1(LQ) <01(LQ) 100.0% 1
Magnésio mg/L Mg 1 1 100,0% 11.0 11.0 100.0% 1
Mercurio ug/L Hg 1 1 1 100.0% <0,20(LQ) <0,20(LQ) 100.0% 1
Niquel pg/L Ni 20 1 1 100,0% <5.0(LQ) <5.0(LQ) 100,0% 1
HAP-benzo(b)fluoranteno ug/l 0.1 1 1 100.0% <0.010(LQ) <0,010(LQ) 100,0% 1
HAP-benzo(g.h.iperileno ug/L 0,1 1 1 100,0% <0,010(LQ) <0,010(LQ) 100.0% 1
HAP-benzo(k)fluoranteno ug/L 0.1 1 1 100,0% <0,010(LQ) <0,010(LQ) 100.0% 1
HAP-Indeno(1.2,3.cd)pireno ug/L 1 1 100,0% <0,010(LQ) <0,010(LQ) 100.0% 1
elénio yg/L Se 20 1 1 100,0% <3.0(LQ) <3.0(LQ) 100,0% 1
Cloreto: mg/L Cl 250 1 1 100.0% 70.0 70.0 100.0% 1
Tetracloroeteno ug/L 10 1 1 100.0% <3.0(LQ) <3.0(LQ) 100.0% 1
Tricloroeteno ug/L 10 1 1 100,0% <0,3(LQ) <0,3(LQ) 100.0% 1
THM-dibromoclorometano ug/L 100 1 1 100.0% <3(LQ) <3(LQ) 100.0% 1
THM-diclorobromometano pg/L 100 1 1 100.0% <3(LQ) <3(LQ) 100.0% 1
THM-tribromometano ug/L 100 1 1 100.0% <3(LQ) <3(LQ) 100.0% 1
THM-triclorometano ug/L 100 1 1 100.0% <3(LQ) <3(LQ) 100.0% 1
Sédio mg/L Na 200 1 1 100,0% 57 57 100.0% 1
Carbono orgénico total mg/LC 1 1 100.0% 0,589 0,589 100.0% 1
ulfato mg/L S04 250 1 1 100.0% 35.0 35.0 100,0% 1
alfa-total Ba/L 0.1 1 1 100.0% <0.040 (LQ) <0,040 (LQ) 100,0% 1
Dose indicativa total mSv/ano 0.1 1 1 100.0% <0.1(LQ) <0,1(LQ) 100.0% 1
Cloritos (SC) mg/L 0,25 1 1 100,0% <0,005 (LQ) <0,005 (LQ) 100.0% 1
Cloratos (SC) mg/L 0,25 1 1 100.0% 0,0200 0,0200 100.0% 1
Potdssio (SC) mg/L K 1 1 100,0% 4, 4, 100.0% 1
Bentazona ug/L 0.1 1 1 100.0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
Desetilterbutilazina ug/L 0.1 1 1 100.0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
Terbutilazina ug/L 0.1 1 1 100,0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
Imidaclopride ug/L 0.1 1 1 100.0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
Dimetenamida - P ug/L 1 1 100,0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
M656PH051 ug/L 1 1 100,0% <0.030(LQ) <0,030(LQ) 100,0% 1
| Glifosato ug/L 1 1 100.0% <0,030(LQ) <0,030(LQ) 100,0% 1
AMPA ug/L 1 1 100,0% <0,030(LQ) <0,030(LQ) 100.0% 1
Bisfenol A ug/L 2,5 1 1 100.0% <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100.0% 1
Acidos Haloacético ug/L 60 1 1 100.0% 110 110 100.0% 1
PFAS (Soma) ug/L 0.1 1 1 100.0% <0,00150 (LQ) <0,00150 (LQ) 100.0% 1
Uranio ug/L 30 1 1 100.0% 017 017 100.0% 1
HAAS (Acido dibromoacético) DBAA ug/L 1 1 100,0% 1.07 1.07 100.0% 1
HAAS (Acido dicloroacético) DCAA ug/L 1 1 100.0% <0,50(LQ) <0,50(LQ) 100.0% 1
HAAS (Acido monobromoacético) MBAA ug/L 1 1 100.0% <1.0(LQ) <1.0(LQ) 100.0% 1
HAAS (Acido monocloroacético) MCAA ug/L 1 1 100.0% <1.0(LQ) <1.0(LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorobutanéico) PFBA ug/L 1 1 100,0% <0,0015(LQ) <0,0015(LQ) 100,0% 1
PFAS (Acido perfluorobutanossulfénico) PFBS ug/L 1 1 100,0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorodecandico) PEDA ug/L 1 1 100,0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorodecanossulfénico) PEDS pg/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorododecanéico) PEDoDA pg/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorododecanossulfénico) ug/L 1 1 100,0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100,0% 1
PFAS (Acido perfluoroheptanéico) PFHpA ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluoroheptanossulfénico) PFHpS ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorohexanéico) PEHXA pg/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorohexanossulfénico) PEHXS pg/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorononanéico) PENA ug/L 1 1 100.0% <0.0003 ((LQ) <0,0003 ((LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorononanossulfénico) PENS ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorooctanossulfénico) PFOS ug/L 1 1 100,0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluoropentanéico) PEPA ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluoropentanossulfénico) PEP! pg/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorotridecanéico) PETrDA ug/L 1 1 100,0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100,0% 1
PFAS (Acido perfluorotridecanossulfénico) ug/L 1 1 100.0% <0,001 (LQ) <0,001 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluoroundecandico) PFUNDA ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluoroundecanossulfénico) ug/L 1 1 100.0% <0,001 (LQ) <0,001 (LQ) 100.0% 1
HAAS (Acido tricloroacético) TC ug/L 1 1 100,0% <0,50 (LQ) <0,50(LQ) 100.0% 1
PFAS (Acido perfluorooctanéico) PEFOA ug/L 1 1 100.0% <0,0003 (LQ) <0,0003 (LQ) 100.0% 1

* VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto) | ** LQ - Limite de Quantificagdo



