QUADRO RESUMO DE ANALISES DA ZONA DE ABASTECIMENTO 2
01-04-2026 até 30-06-2026

Parametros

CONTROLO DE ROTINA 1

Parametros de maior frequéncia, dizem respeito a microbiologia basica e desinfetante residual

prev

n°® andlises /trimestre Resultados** conformidade
0

% | Minimo | bximo o

CONTROLO DE ROTINA 2

Sao de frequéncia intermédia, agrupam os parametros com maior probabilidade de sofrer alteracées significativas num espaco de tempo reduzido

n° andlises /trimestre Resultados**

Parametros

T prev. Jrealin] %

0 15

Bactérias coliformes UFC/100mL 22 22 100,0% 0 0 100,0% 22
E. coli UFC/100mL 0 22 22 100,0% 0 0 100,0% 22
Cloro residual livre mg/L Cl 22 22 100,0% 0,20 0,60 100,0% 22

conformidade

IR

NUmero de colodnias a 22°C UFC/mL 5 5 100,0% 100,0% 5
Condutividade pS/cm 2500 5 5 100,0% 595 642 100,0% 5
Cor mg/L Pt/Co 20 5 5 100,0% 0 0 100,0% 5
pH unidades de pH >=6,5e<=9 5 5 100,0% 7,1 7,9 100,0% 5
Cheiro Fator de diluicao 3 5 5 100,0% 0 0 100,0% 5
Sabor Fator de diluicao 3 5 5 100,0% 0 0 100,0% 5
Turvacao UNT 4 5 5 100,0% 0 0 100,0% 5
Enterococos UFC/100 mL 0 5 5 100,0% 0 0 100,0% 5

CONTROLO DE INSPECAO

Sao os de menor frequéncia, incluem todos os restantes parametros de ensaio definidos na legislacao,
e que em circunstancias normais so se alteram em longos periodos de tempo

Parametros conformidade
[ prev. [reaiz | % | Minmo | Maxmo | % | n° |
Desetilterbutilazina pg/L 0,1 1 1 100,0% <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 100,0% 1
Terbutilazina pg/L 0,1 1 1 100,0% <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 100,0% 1
Imidaclopride pg/L 0,1 2 2 100,0% <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 100,0% 2

*VP - Valor Paramétrico (DL n.° 69/2023, de 21 de agosto, na sua redacao atual DL n.° 149/2026, de 24 de julho) ** LQ - Limite de Quantificacdo



